
2. Гигиенические требования к 

размещению, проектированию и 

строительству аквапарков 
2.1. Аквапарки (бассейны или комплекс бассейнов, имеющий в своем составе водные 

аттракционы: горки, искусственные волны, течения, водопады, фонтаны, 

гидроаэромассажны е устройства, и т.п., зоны отдыха: пляжи, лежаки, и т.п., а также 

другие функциональные объекты), должны размещаться на обособленной территории в 

жилой, парковой или рекреационной зоне. 

2 .2 . Расстояние до жилых зданий, территорий детских дошкольных учреждений, школ, 

лечебно-профилактических учреждений и других территорий объектов, для которых 

установлены критерии качества атмосферного воздуха, уровня шума и др. факторов, 

должно приниматься в соответствии с требованиями санитарных правил по санитарно- 

защитны м зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных 

объектов. 

2 .3 . Размещение автостоянок при аквапарке для посетителей регламентируется 

требованиями санитарных правил по санитарно-защитны м зонам и санитарной 

классификации предприятий, сооружений и иных объектов. 

2 .4 . Санитарно-гигиенические требования к бассейнам аквапарков в соответствии с их 

назначением указаны в табл. 1. 

 

 
2 .5 . Допустимая нагрузка и пропускная способность отдельных бассейнов и аквапарка в 

целом должна определяться, исходя из нормативных требований к площади водной 

поверхности на посетителя по табл. 1. 

2 .6 . Внутренняя планировка основных помещений должна обеспечивать движение 

посетителей по схеме: гардероб - раздевальня - душевая и санузлы - водная зона 

аквапарка. 

2 .7 . В раздевальнях должно быть предусмотрено разделение зон для посетителей в обуви 

и без обуви. 

В раздевальнях или смежных с ними помещениях должны быть установлены сушки для 

волос (фены). 

2 .8 . Полы водной зоны аквапарка должны обогреваться, а их поверхность должна быт ь 

нескользкой. Во избежание скопления воды на полах должно быть оборудовано 

достаточное число трапов и уклоны. 

2 .9 . Не допускается размещение мест приема пищи и напитков (баров, кафе и т.п.) 



непосредственно в воде бассейнов аквапарка. 

2.10 . В составе помещений аквапарка должен быть предусмотрен медпункт для оказания 

первой медицинской помощи и производственная лаборатория, обустроенные в 

соответствии с строительными нормами и правилами. 

2 .11 . Вспомогательные помещения аквапарка (душевые, раздевалки, санитарные узлы) 

оборудуются в соответствии с требованиями санитарных правил для плавательных 

бассейнов. 


